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1. Информация о безопасности
Безопасная эксплуатация изделия гарантируется только при условии правиль-	
ного монтажа, запуска в работу и обслуживания квалифицированным персо-
налом в соответствии с данной инструкцией.

Внимание
Прокладка крышки армирована нержавеющей сталью. Будьте осторожны, не 
пораньте руки об острые края прокладки.

Запорные вентили
Необходимо предусмотреть установку соответствующих запорных вентилей, 
обеспечивающих надежное отключение необходимого участка трубопровода 
для проведения любых работ на нем. Открывать вентили следует медленно, 
чтобы избежать возможных гидравлических ударов и резкого повышения дав-
ления в системе.

Давление
Перед обслуживанием клапана убедитесь, что давление в системе сброшено 
до атмосферного. При необходимости используйте специальные вентили для 
сброса давления типа ВDV (см. отдельную литературу). Убедитесь, что давление 
сброшено даже если манометр показывает ноль.

Teмпература
Перед обслуживанием дайте оборудованию остыть до температуры окружаю-
щего воздуха.
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2.1	 Описание
VB14 представляет собой компактное устройство с корпусом из латуни, предназначенное 
для устранения разряжений в паровых и жидкостных системах с давлением до 14 бари.

VB21 представляет собой компактное устройство с корпусом из нержавеющей стали и, 
предназначенное для устранения разряжений в паровых и жидкостных системах с давле-
нием до 21 бари.

Прим: Прим.: Полная техническая информация содержится в TI-P019-02.

2.2	 Размеры и соединения 	
VB14 и VB21  	 ½" (соед. с системой) Резьба BSP или NPT
	 1/ 8" (соед. с атмосферой) Резьба BSP или NPT

Соединение с 
атмосферой

Соединение 
с системой

Рис. 1  VB14

2.3	 Ограничение применения (ISO 6552)
VB14
Корпус соответствует нормали	 Pу16	
Maксимальная расчетная температура	 260°C	
Давление холодного гидроиспытания	 24 бари		

VB21
Корпус соответствует нормали	 Pу25	
Maксимальная расчетная температура	 400°C	
Давление холодного гидроиспытания	 38 бари		

Соединение 
с системой

Рис. 2  VB21

Соединение с 
атмосферой

2. Общая информация об изделиях
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2.5	 Maтериалы
Деталь	 VB14		  VB21
Крышка	 Латунь	 CU ZN 39 PB2	 Сталь нерж.	 AISI 303
Шарик	 Сталь нержавеющая	 Z 100 CD 17	 Сталь нерж.	 AISI 440C
Седло	 Сталь нерж. (только VB14)	 Z15 CN 16 02	
Корпус	 Латунь	 CU ZN 39 DB2	 Сталь нерж.	 AISI 303
Прокладка	 Сталь нержавеющая	 AISI 304	 Сталь нерж.	 AISI 304

VB14

VB21

2.4	 Рабочий диапазон

		  Изделие не должно использоваться в данной области параметров.
		  *PMO - Maксимальное рабочее давление на насыщенном паре
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Кривая 
насыщения
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Прим.:  Перед началом монтажа внимательно прочтите Раздел 1.

Прочтите данную инструкцию и техническое описание изделия (ТI), проверьте идентифика-
цию на шильдике и убедитесь что изделие может применяться в вашем конкретном случае.

3.1	 Проверьте материалы изделия, максимально возможные значения давления и 
температуры. Если давление в системе может подниматься выше предельного давления 
для прерывателя вакуума, убедитесь в наличии предохранительного устройства.

3.2	 Проверьте направление движения среды.

3.3	 Удалите защитные заглушки из всех соединений.

3.4	 Прерыватель вакуума должен быть установлен вертикально так, чтобы вход 		
	 находился снизу.

Варочный котел с 
паровой рубашкой

Воздух

Steam mains

Прерыватель
вакуума

Рис. 3

Рис. 4

Прерыватель
вакуума

3. Монтаж

Воздух
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5. Работа
VB14 и VB21 предохраняют паровые системы и оборудование от возникновения вакуума, 
а также позволяют конденсату эффективно сливаться под действием силы тяжести. Коэф-
фициент Kvs составляет 0,52, а необходимый перепад для открытия 4,6 мм рт. столба. 

Соединение с паро-
вой системой

Воздух

Нормальная работа
Шарик прижимается к седлу избыточным давлением, сущест-
вующим в паровой системе.

Охлаждение
При охлаждении пар конденсируется, что приводит к падению 
давления. Шарик остается на своем месте до тех пор, пока дав-
ление в верхней камере над шариком будет меньше давления 
воздуха (обычно это атмосферное давление).

Соединение с 
атмосферой

После запуска в работу проверьте, чтобы вся система работала должным образом. Про-
верьте работоспособность предохранительного устройства. 

4. Запуск в работу

Возникновении вакуума
При возникновении вакуума шарик поднимается над седлом, 
позволяя воздуху поступать в систему и предотвращая воз-
никновение разряжения. 
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Перед началом обслуживания внимательно прочтите Раздел 1.

VB14 и VB21 не требуют обслуживания. При возникнвении неисправностей необходимо 
заменить изделие. 

Запасные части не поставляются.

6. Обслуживание

7. Запасные части

1. Прерыватель вакуума VB14 или VB21.

2. Паспорт (Инструкция по монтажу и эксплуатации).

1. Размещение, погрузка и крепление груза на подвижном составе должны производится 
в соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", утвержденными 
МПС.

2. При транспортировке, а также погрузочно-разгрузочных работах должна обеспечиваться 
сохранность поставляемого оборудования.

3. Оборудование, требующее консервации, должно храниться без переконсервации не 
более одного года.

4. Хранение оборудование у заказчика должно быть в условиях, гарантирующих сохранность 
от механических повреждений и коррозии. 

8. Комплект поставки

Производитель гарантирует соответствие изделия технической документации в течение 
12 месяцев со дня монтажа и запуска в работу, но не более 18 месяцев с момента про-
дажи при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа, запуска в работу 
и эксплуатации, указанных в настоящем документе. Другой срок гарантии может быть 
предусмотрен договором.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь к региональным 
представителям "СПИРАКС-САРКО Инжиниринг" или в центральный офис фирмы ООО 
"СПИРАКС-САРКО Инжиниринг':
198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52 литера А, офис 503-Н.
Тел. (812) 331-72-65, 331-72-66, факс 331-72-67
e-mail: info@spiraxsarco.ru

9. Требования к хранению и 
транспортировке

10. Гарантии производителя


